
Vanne
d’inversion
motorisée

Chauffage et ECS par poêle bouilleur avec ballon ECS + ballon tampon

Sondes 
température

Régulation de 
chauffage

Éléments 
actifs pilotés 
par la 
régulation

Max. 50cm

Eau froide du 
réseau

Écoulement

Soupape 
d’écoulement 
thermique

Vanne de 
remplissage du 

réseau chauffage

Réseau radiateurs

Mitigeur 30/70°C

Purgeur automatique 
(+ au point haut du réseau)

Circulateur 
réseau 

chauffage

Clapet 
anti-retour

Ballon tamponBallon ECS : pour le raccordement 
des éléments côté sanitaire, se 

référer au schéma correspondant

Départ 
réseau 

chauffage 
directement 

sur le 
réseau 

poêle (plus 
réactif à la 
chauffe)

Sonde 
d’ambiance

Groupe de 
circulation anti-
condensation 

(raccordement du 
vase d’expansion 

chauffage possible, 
sinon bouchon)

Raccordement du 
vase d’expansion 
de chauffage, 
soupape et 
manomètre sur le 
ballon

Clapet 
anti-retour

Solaire
 D

iffu
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